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ร่างขอบเขตของงาน
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟฟ้า  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
------------------------------------------------------------------------------------------
1.   ความเป็นมา
ด้วยกรมสรรพากรเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วการพัฒนาและการปรับตัวทางด้าน IT ของกรมสรรพากรจึงต้องมีการพัฒนาด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สารสนเทศทันต่อความต้องการของผู้บริหาร และการให้บริการที่สะดวกและทันสมัยกับผู้เสียภาษี ระบบไฟฟ้าสำรองจึงจำเป็นสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงจากระบบ Down ด้วยเหตุขัดข้องต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ เบรกเกอร์เสีย ดับไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษา
           
 ลักษณะของระบบไฟฟ้าสำรองต้องเป็นระบบ Parallel Redundancy UPS มี Output เป็นแบบ Double Source   โดยแต่ละ Source มี UPS ไม่น้อยกว่า 2 ชุด และสามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ UPS ชุดใดชุดหนึ่ง ขัดข้องไป หรือปิดเพื่อการบำรุงรักษา โดยไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้ทุกระดับ

2.   วัตถุประสงค์  
2.1 ลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานของระบบสารสนเทศ (Down Time)  จากเหตุไฟฟ้าขัดข้อง     
จากภายนอก เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ เป็นต้น
2.2 ลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานของระบบสารสนเทศ (Down Time)  จากเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
จากภายใน เช่น UPS เสีย, Breaker เสีย เป็นต้น
2.3 ลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานของระบบสารสนเทศ  (Down Time)  ป้องกันการ  Down  
ระบบจากเหตุติดตั้งระบบใหม่ ซึ่งต้องปิดไฟฟ้า สำหรับต่อเชื่อมให้ระบบใหม่ 

2.4 เพื่อรองรับการขยายของระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานระบบไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติได้
ไม่น้อยกว่า 500 KVA
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานจำหน่าย, ติดตั้ง  และบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ  (UPS) 
สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งแบบ Parallel Redundancy UPS โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 500  เควีเอ อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแนบสำเนาหนังสือสัญญา หรือสำเนาหนังสือรับรองผลงาน มาพร้อมกับการเสนอราคา
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ / หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นบริษัท
ผู้แทน จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่เสนอ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
       หรือในกรณีที่ไม่มีบริษัทสาขาในประเทศไทย ให้ใช้หนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายได้ โดยระบุชื่อโครงการ พร้อมนำมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
3.5.1 กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต
3.5.2 กรณีได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่าย
4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

4.1  ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความต้องการทั่วไป

จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงาน
ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
4.1.1 งานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องยูพีเอส ขนาดพิกัดกำลัง 500 เควีเอ จำนวน 2 ชุด ต่อขนานกันแบบ Parallel Redundancy พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟ 15 นาที ที่ 100% พิกัดโหลด
4.1.2 งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเมนทางด้านขาเข้าเครื่องยูพีเอส (Input) และ ขาออกเครื่องยูพีเอส (Output)

4.1.3 งานจัดหาพร้อมติดตั้งฐานกระจายน้ำหนักเครื่องยูพีเอสและ แบตเตอรี่
4.1.4 งานรื้อถอนเครื่องยูพีเอสของเดิมจำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน 3 ชุด
4.1.5 งานจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าฟ้าอัตโนมัติ (UPS) มาติดตั้งเพื่อเป็นการให้บริการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาในการตัดถ่ายระบบ   โดยต้องมีจำนวนไม่มากกว่า   2  เครื่อง ขนาดพิกัดกำลังรวมกันไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ทั้งหมด                ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้มีการหยุดการทำงานเป็นเวลานาน และทั้งนี้ระยะเวลาในการตัดถ่ายระบบต้องไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 วัน
4.1.6 งานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และถอดอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การปิดระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตัดถ่ายและติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า งานเปิดใช้และทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
4.2 ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์ (ตามเอกสารแนบท้าย)
เอกสารส่วนที่ 1  ข้อกำหนดคุณลักษณะการดำเนินการและความต้องการทั่วไป
เอกสารส่วนที่ 2  ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค (Technical Specification)
4.3 ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งปฏิบัติงาน และ คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ จำนวนไม่น้อยกว่า ดังนี้
4.3.1  สามัญวิศวกร หรือสูงกว่า ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง จำนวนอย่าง 
          น้อย 1 คน เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานนี้ตลอด  โดยต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว        
           ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม พร้อมลงนามรับรอง
   4.3.2  ภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง ที่มีความ 
              ชำนาญงานติดตั้งชุดเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) อย่างน้อย 1 คน ประจำอยู่ 
              หน้างานตลอดเวลา โดยต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม  
              พร้อมลงนามรับรอง
4.4  ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมและการส่งมอบคู่มือ
 ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ต้องเสนอแผนการอบรม เนื้อหาหลักสูตรของการอบรมและการดูงานให้กรมสรรพากรพิจารณาก่อน
4.4.1 วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย/ภาคปฏิบัติ
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
15
คน
จำนวนวันที่ฝึกอบรม
2
วัน
4.4.2 คู่มือ
(1) หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด
(2) หนังสือคู่มือพิเศษสำหรับใช้ในการปรับแต่งซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์  
      ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้

 (3) รายการอะไหล่ต่าง ๆ (Spare part list)

(4) หนังสือคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ทั้งระบบ จำนวน 5 ชุด
4.5 ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งมอบงาน
ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องส่งมอบการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ซึ่งกำหนดระยะเวลาการส่งมอบฯ ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 งวดงาน ดังนี้
4.5.1 งวดงานที่ 1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่ระบุงานติดตั้งแล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างดังนี้
(1)  งานด้านระบบไฟฟ้า
        -   เสนอรายละเอียดคุณสมบัติ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนำมาใช้งาน แบบแสดง  
            การก่อสร้าง (Shop Drawing) แผนการดำเนินงาน และแบบฟอร์มการ  
             ตรวจรับงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ
(2) งานด้านระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

· เสนอรายละเอียดคุณสมบัติ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนำมาใช้งาน แบบแสดงการติดตั้ง (Shop Drawing) แผนการดำเนินงาน และแบบฟอร์มการตรวจรับงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ
4.5.2 งวดงานที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานตามที่ระบุในรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้างดังที่ระบุในแบบดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน  โดยผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดังนี้
(1)  งานด้านระบบไฟฟ้า
        - ติดตั้งแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย และแผงสวิทซ์จ่ายไฟใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
        - ติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วนตามแบบและ 
          รายละเอียดข้อกำหนดของกรมสรรพากร
(2) งานด้านระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

-  ส่งชุดเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)  และแบตเตอรี่ถึงสถานที่ติดตั้ง
- รื้อถอนเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)  และแบตเตอรี่ของเดิม

       - ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)  และแบตเตอรี่ของใหม่ และ
                        อื่นๆ ในระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
                        ครบถ้วนตามแบบและรายละเอียดของกรมสรรพากร
4.5.3 งวดงานที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่วนงานที่เหลือทั้งหมดตามที่ระบุในรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้าง จากคณะกรรมการตรวจการจ้างดังนี้
(1)  งานด้านระบบไฟฟ้า
        -  ดำเนินการทดสอบระบบ ให้ใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบและรายการ
        -  ดำเนินจัดส่งแบบที่สร้างจริง (As-built drawing) (ที่เขียนด้วยโปรแกรม
            Auto cad release 2000 หรือสูงกว่า) เขียนลงแผ่น CD-R พร้อมพิมพ์  
            ลงบนกระดาษพิมพ์เขียวขนาด A1 จำนวน 5 ชุด เย็บเล่มเข้าปกอย่างดี  
            ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(2) งานด้านระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

 -   ดำเนินการทดสอบระบบ ให้ใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบและรายการ
 -  ดำเนินจัดส่งแบบที่สร้างจริง (As-built drawing) (ที่เขียนด้วย โปรแกรม  

     Auto cad release 2000 หรือสูงกว่า) เขียนลงแผ่น CD-R พร้อมพิมพ์  
     ลงบนกระดาษพิมพ์เขียวขนาด A1 จำนวน 5 ชุด เย็บเล่มเข้าปกอย่างดี 
     ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการตรวจรับงานงวดสุดท้าย
                

        -  ส่งเอกสารคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งฝึกอบรมการใช้งาน
4.6 ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าปรับกรณีส่งงานไม่ทันกำหนด
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
4.7 ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงิน
การชำระเงินตามสัญญานี้ แบ่งออกเป็น 3 งวด 
4.7.1 งวดที่ 1 ชำระเงิน 5% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.7.2 งวดที่ 2 ชำระเงิน 45% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.7.3 งวดที่ 3 ชำระเงิน 50% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานที่ 3 และคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.8 ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันและการให้บริการ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคามีหน้าที่และขอบเขต ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.8.1 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทำการ Update Software ในกรณีที่มี Software Version ใหม่ หลังจากการติดตั้งและได้มีการตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลารับประกันให้แก่กรมสรรพากร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
4.8.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องมีศูนย์บริการรับแจ้ง (Help Desk Center) ณ ที่ทำการ ของผู้ชนะการประกวดราคาที่สามารถให้บริการรับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานตลอดเวลาของการปฏิบัติงานในเวลาราชการ
4.8.3 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี และให้ตรวจเช็คเป็นประจำทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลารับประกัน โดยที่ทาง กรมสรรพากร สามารถเรียกการให้บริการได้ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ กรมสรรพากร รับมอบระบบอย่างเป็นทางการ การรับประกันดังกล่าวจะต้องรวมถึงการบำรุงรักษา (Maintenance) ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม และเปลี่ยนส่วนที่เสียหายต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
4.8.4 การรับประกันในการจัดหาอะไหล่ (เครื่องที่จัดหาใหม่) ผู้รับจ้างมีภาระหน้าที่จะต้องจัดหาอะไหล่ภายในช่วงระยะเวลารับประกัน ดังนี้
· ภายในระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องมีการสำรองอะไหล่และมีบุคลากรจำนวนเพียงพอสำหรับการซ่อมแซมระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ให้สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากร
4.8.5 การคิดค่าปรับหากระยะเวลาการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้    ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยไม่ปิดระบบงานของกรมสรรพากร ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง  นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางกรมสรรพากร หากระยะเวลาการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น จะนำมาคิดค่าปรับดังนี้
(1) อัตราค่าปรับ  ให้คิดค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
(2) กรณีกรมสรรพากร ต้องหยุดระบบงานเพื่อการซ่อมแซมแก้ไข ขัดข้องของอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ให้คิดค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ 10,000 บาทโดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    พ.ศ. 2549  ระยะเวลาดำเนินการภายใน 150 วัน
6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุและติดตั้ง

ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องส่งมอบการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำหนดระยะเวลาการส่งมอบฯ ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 งวดงาน ดังนี้
6.1 งวดงานที่ 1  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานตามที่ระบุงานติดตั้งแล้วเสร็จ โดยผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างดังนี้
6.1.1 งานด้านระบบไฟฟ้า
 -  เสนอรายละเอียดคุณสมบัติ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนำมาใช้งาน แบบแสดงการ 
     ก่อสร้าง (Shop Drawing) แผนการดำเนินงาน และแบบฟอร์มการตรวจรับงาน  
     เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ
6.1.2 งานด้านระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

 เสนอรายละเอียดคุณสมบัติ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะนำมาใช้งาน แบบแสดงการ 
 ติดตั้ง (Shop Drawing) แผนการดำเนินงาน และแบบฟอร์มการตรวจรับงาน  
 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติ
6.2 งวดงานที่ 2  เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานตามที่ระบุในรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้างดังที่ระบุในรูปแบบดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรม
ให้เริ่มทำงาน โดยผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดังนี้
6.2.1  งานด้านระบบไฟฟ้า

    -  ติดตั้งแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย และแผงสวิทซ์จ่ายไฟใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

    -  ติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วนตามแบบและ 
              รายละเอียดข้อกำหนดของกรมสรรพากร
6.2.2  งานด้านระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

     -  ส่งชุดเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)  และแบตเตอรี่ถึงสถานที่ติดตั้ง

     -  รื้อถอนเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)  และแบตเตอรี่ของเดิม

     -  ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)  และแบตเตอรี่ของใหม่ และอื่นๆ ใน
               ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบ
               และรายละเอียดของกรมสรรพากร
6.3 งวดงานที่ 3   กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน
         ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่วนงานที่เหลือทั้งหมด ตามที่ระบุในรูปแบบและรายการตาม
       สัญญาจ้างจากคณะกรรมการตรวจการจ้างดังนี้
        6.3.1   งานด้านระบบไฟฟ้า

      -  ดำเนินการทดสอบระบบ ให้ใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบและรายการ

      -  ดำเนินจัดส่งแบบที่สร้างจริง (As-built drawing) (ที่เขียนด้วย โปรแกรม Auto 
                        cad release 2000 หรือสูงกว่า) เขียนลงแผ่น CD-R พร้อมพิมพ์ ลงบนกระดาษ 
                        พิมพ์เขียวขนาด A1 จำนวน 5 ชุด เย็บเล่มเข้าปกอย่างดี ส่งมอบต่อคณะกรรมการ  
                        ตรวจการจ้าง ในการตรวจรับงานงวดสุดท้าย
        6.3.2    งานด้านระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)

        -  ดำเนินการทดสอบระบบ ให้ใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบและรายการ

        -  ดำเนินจัดส่งแบบที่สร้างจริง (As-built drawing) (ที่เขียนด้วย โปรแกรม Auto 
                         cad release 2000 หรือสูงกว่า) เขียนลงแผ่น CD-R พร้อมพิมพ์ ลงบนกระดาษ 
                         พิมพ์เขียวขนาด A1 จำนวน 5 ชุด เย็บเล่มเข้าปกอย่างดี ส่งมอบต่อคณะกรรมการ  
                         ตรวจการจ้าง ในการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

        -  ส่งเอกสารคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งฝึกอบรมการใช้งาน
7.  วงเงินในการจัดหา
 
       วงเงินในการจัดจ้าง จำนวนเงินทั้งสิ้น  24,342,000.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่น-สองพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีแหล่งที่มาของวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
